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GSM Fixi styrer senderen ORION EC 512 fra Nobø Electro AS





Figur 2 Bunnkort  NOBØ ORION 512 styringsenket





Figur � SEQ Figur \* ARABIC �1� Sikom GSM Fixi med slaverelé GS-33
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NO  = 	Normally Open


C     = 	Connected


NC  = 	Normally Connected
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Ved å benytte mottakere på Nobøovnene type R80-RDC forberedt for Eleksance-protokoll, vil alle ovner sone 1-10 gå i frostsikring når klemmeparet Z11 kortsluttes av GSM Fixi. Når GSM-enheten ringes opp, og kortslutningen brytes, vil alle ovner sone 1-10 gå tilbake og følge programmet i ORION. Det er ellers ikke noe problem å bruke flere av utgangene fra GSM-Fixi å styre sonene 1, 2, 3, 4 og 11 individuelt.


08.04.2002 Terje Sætnan








